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Leistungsbedarf Laufzeit Energiebedarf
w h kwh
Betrieb Standby Betrieb Standby Betrieb Standby
PC 105 2 1.688 7.073 797.344 47.739
Monitor 30 1 1.688 7.073 227.813 31.826
Drucker 300 12 38 8.723 50.625 471.015
Summe 435 15 1.075.781 550.581
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Ausgangssituation:  bisher Kiihlung der Maschinen mittels angebauten Kihlers ->
zusétzliche Kuhlenergie fir Raumkihlung

MalRnahmen: Kihlung mittels Anlage im Freien und Uber Prozesswasser

Jahrliche Einsparung: 18.300 EUR  Jahrliche Einsparung: 174 MWh
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Ausgangssituation: Kaltesystem betragt ca. 9% vom Gesamtverbrauch

Mal3nahmen: Optimierung des Hydrauliksystems und der Freecooling Anlage,
neue Kalteanlage

Jahrliche Einsparung: 139.000 EUR Jahrliche Einsparung: 1,39 GWh

Investition: 455.000 EUR Amortisation (statisch): 3,3 Jahre
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Anzahl Stunden
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